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: Standardni QC dle ALS CR internich

Poznamky

Bez pisemného souhlasu

laboratofe se nesmi

udaje o vzorku dodané zakaznikem a jejich vliv na platnost vysledku.
Laboratof prohlasuje, ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud neni

na protokolu o zkouSce v ¢asti "Vzorkoval" obsazeno ,ALS", pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
Protokol o odbéru vzorku €. 1127/OBR/2025 je nedilnou souéasti protokolu o zkousce.

reprodukovat jinak nez cely. Laboratof neni

zodpovédna za

Za spravnost odpovidéa

Jméno opravnéné osoby

Lubomir Pokorny

Country Manager

Zkusebni laborator ¢. 1163
akreditovana CIA dle
€SN EN ISO/IEC 17025:2018

AN

L 1163

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

right solutions. right partner.

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 28.11.2025

Stranka 2223
Zakéazka - PR25E9180
Zakaznik - STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Vysledky zkousek
Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku 23-25-Cirkv, — —
Cirkvice &.p.6, OU,
1. patro, kuchyiika
Identifikace vzorku PR25E9180001 ———- -
Datum odbéru/Eas odbéru 21.11.2025 09:30 - -
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
mikrobiologické parametr |
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml 0 J—
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml 0 - j—
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml 0 — J— —
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 0 —
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 0 —— j—
abioseston-tripton W-ABIOS - % 1 — J— —
pocet organismu W-BIOS - jedinci/ml 0 e
Zivé organismy W-BIOS - jedinci/ml 0 —
barva W-COL-SPC 2.0 mgPt/l <2.0 -
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT 0.50 mS/m 118 +10.0% —
hodnota pH W-PH-PCT 1.00 - 7.59 +1.0%
teplota W-TEMPER 0.5 °C 10.7 £1.9% - -
zakal W-TUR-COL 1.00 ZFn (NTU) <1.00

0.00150 4.35 — J—

W-HARD-FX5-CC

amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC 0.050 mg/l <0.050 j—

NH4
amoniakalni dusik W-NH4-SPC 0.040 mg/l <0.040 J—
chlor volny W-CLF-PHO 0.02 mg/l <0.02 J—
CHSK-Mn W-CODMN-SPC 0.50 mgll 1.12 +30.0%
dusiénany W-NO3-SPC 0.27 mg/l 21.3
dusitany W-NO2-SPC 0.0050 mg/l <0.0050 -
celkové kovy / hlavni kationt ]
B W-METMSFX5 10 ug/l 852 £10.0%
Fe W-METMSFX5 0.0020 mg/| 0.0304 £10.0%
Mn W-METMSFX5 0.00050 mg/l 0.00788 £10.0%
Mg W-METMSFX5 3.0 ug/l 38000 £10.0%
Ca W-METMSFX5 50.0 pg/l 112000 +10.0% ——— j—
Popisné vysledky
Matrice: PITNA VODA
Metoda: Parametr Identifikace Nazev vzorku - Datum Vysledky zkouSek
vzorku odbéru/Cas odbéru

senzorické parametry
W-ODTA-SEN: pach PR25E9180-001 | 23-25-Cirkv, Cirkvice pfijatelny pro odbératele TON1
&.p.6, OU, 1. patro,
kuchyrnka 21.11.2025
09:30

W-ODTA-SEN: chut PR25E9180-001 | 23-25-Cirkv, Cirkvice pfijatelna pro odbératele TFN1
&.p.6, OU, 1. patro,
kuchyrnka 21.11.2025
09:30

Pokud zakaznik neuvede datum odbéru vzorku, laboratof ho z procesnich dudvodu uréi sama. Datum je pak rovno datu pfijeti vzorku do laboratofe a je
uvedeno v zavorkach. Nejistota je rozSifena nejistota méfeni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.
Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Prehled zkuSebnich metod

right solutions. right partner. Spolec¢nost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN ISO 45001 www.alsglobal.cz



Datum vystaveni
Stranka

Zakazka
Zakaznik

- 28.11.2025

:3z3

. PR25E9180

: STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Analytické metody

Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

W-ABIOS CSN 75 7713, STN 75 7712. Stanoveni abiosestonu mikroskopicky.
W-BIOS CSN 75 7712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.
W-CLF-PHO CZ_SOP_D06_01_061 (navod firmy HACH COMPANY, USA, CSN ISO 7393-2) Terénni stanoveni volného a celkového chloru

a oxidu chlori¢itétho spektrofotometrickou metodou DPD ve vodach pomoci setdt HACH a vazaného chloru vypoétem z
naméfenych hodnot.

W-CODMN-SPC

CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887) Stanoveni barvy vody spektrofotometricky.

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanoveni elektrické konduktivity konduktometrem a vypoéet salinity.

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganism(: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté 36°C
kultivaci. Nejistota méfeni je £30.0 %

W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganism(: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté 36°C
kultivaci. Nejistota méfeni je +30.0 %

W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni po¢tu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistota méreni je £35.0 %

W-ENTCO CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni podtu intestinalnich enterokokii membranovou filtraci. Nejistota méfeni je

+30.0 %

W-HARD-FX5-CC

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 757358) - Stanoveni
prvk( metodou ICP-MS (vypocet tvrdosti ze sumy vapniku a hor¢iku).

W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, CSN 757358) - Stanoveni
prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypocty obsahl slou¢enin z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou
fixovan pfidavkem kyseliny dusi¢né.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02 019 (CSN 1SO 15923-1) Stanoveni sumy amoniaku a amonnych iontl, dusitanového a sumy dusitanového
adusi¢nanového  dusiku  diskrétni  spektrofotometrii  a  vypo€et  dusitan(, dusi¢nana, amoniakalniho, anorganického,
organického, celkového dusiku, volného amoniaku a disociovanych amonnych iontd znaméfenych hodnot vcetné vypoctu
celkové mineralizace

W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02 019 (CSN ISO 15923-1, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy dusitanového a sumy
dusitanového a dusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitand a dusi¢énant z namérenych hodnot

W-NO3-SPC CZ_SOP_D06_02 019 (CSN ISO 15923-1, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy dusitanového a sumy
dusitanového a dusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitant a dusiénanti znamérenych hodnot

W-ODTA-SEN CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 757340:2005, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzorickd analyza vody - stanoveni pachu a
chuti.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA Method 150.1, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky

W-TEMPER CSN 75 7342 Terénni méfeni teploty.

W-TUR-COL CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027-1) Stanoveni zakalu optickym turbidimetrem

Symbol “** u metody znaci zkouSku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kod

UNICO-SUB, informuje pouze o tom, Zze zkouSky byly provedeny subdodavatelem a vysledky jsou uvedeny v pfiloze protokolu o

zkousce, vcetné

informace o akreditaci zkousky. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo

nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skute€nost uvedena na
tituini strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je misto provedeni zkousky
mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypoétu sumacnich parametr( je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

Konec protokolu o zkousce

www.alsglobal.cz
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