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Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohlaSuje, Ze wvysledky zkouSek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v Casti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik* pak plati, 2e vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

prijat.

Protokol o odbéru vzorku &. 350/BUR/2023 je nedilnou sou&asti protokolu o zkou&ce.
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Spoletnost je certifikovana dle CSN EN I1SO 14001 {Systémy environmentalniho managementu) a CSN ISO 45001
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Datum vystaven( - 19.4,2023

Strénka 12z2

Zakazka : PR2337604

Zakaznik . 1. Vodohospodaiskd spolednost, s.r.o.
Vysledhy zkousek

Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pF. 1
Malrice: PITNA VODA Nézevvzorku§  Tuchoméfice, 2§ Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pi. 1
Identifikace vzorku PR2337604-001
Datum odbéru/éas odbsru 13.4.2023 10:50
Mofoda! LOG | Jednotka Vysledek N

mikrobiologické pafamatry y o
i iformni erleﬂ W-COLIF - ! 0 i KTJH100ml ' Vyhovuje

Limit i Jodnotka : Viyhodnocen!
fmax) |

fyzikalni parametry - R L S
| teplota W-TEMPER ! . P12 ‘ °C ! Vyhovuje

anerganické parametry ) ) T SR Lo
| chlor volny W-CLF-PHQ| 0.02 . - 0.3 i mg/l E Vyhevuje

Polud zakaznlk neuvede dalum afebo das odoéru vezorky, laboratof je z procesnich divodu urdi sama, jsou pak rovny dafu a/mebo asu phjeli vzorkd
a jsou uvedeny v zavorkéch. Pokud je ¢as wzorkovani uveden 0:00 znamend to, fe zdkaznlk uvedl pouze datum a neuved! &as vzorkovani, * Nejistola je
rozdifend nejisteia méfenl odpovidajicl 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozéifeni k = 2.

ViysvElivky: LOQ = Mez stancvilelnosti  NM = Nejistota méfeni. NM nezahmuje nejistotu vzorkovéni, Nejistoty méfen! se pro Géely posuzovani shody
nezohiediujl.

Poznamky k limitdm

Vyhlaska €. 252/2004 Sh., ve znéni vyhl, &, 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sh. - pFiloha &. 1 - pitnd voda

teplota Uvedeny limit je doporu&end hodnota.

chilor valny V pfipadé vyuZitl vazaného aktivniho chloru (napf. ve formé chloraminu) pro dezinfekci, plati pro celk. akfivnf chler MH 0,4
mgil.

Konec vysledkové ¢dsti protokoiu o zkousce

Piehled zkusebnich metod

Analytické melody fPapis metody
Misto provedeni zkousky: Na Hatfé 336/8 Praha 9 - Vysofany Ceska Republika 150 00 :
W-CLF-PHO CZ_SOP_D06_01_081 (metody firmy HACH COMPANY, USA, {8SN 1SQ 73%3-2) Terénni stanoveni wvolného a celkového

chloru a oxidu chlorititého spektrofofometrickou metodeu DPD ve vodach pomoci setd HACH a vézaného chloru vypodtem z
namé&fenych hodnot.

W-COLIF CSN 75 7837. Stanoveni podtu koliformnich bakteril membranovou filtraci.

W-TEMPER CSN 75 7342 Terénni méfen( teploty.

Symbol "™ u metody zna&l zkousku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kad
UNICO-SUB, informuje pouze o tom, Ze zkousky hyly provedeny subdodavatelam a vysledky jsou uvedeny v pilloze protokolu o
zkousce, viéetn& informace o akreditaci zkousky. V pfipadé, Ze laboratof pouZila pro mafrici mimo rozsah akreditace nebo
nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod® a vyddvd neakreditované vysledky, je tatc skutegnost uvedena na
titulnf strand tohoto protokolu v oddilu Poznamky®. Jsoudi na protokolu o zkouSce vysledky subdodévky, je misto provedeni zkousky

mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.0.
Zplisob vypodtu sumacnich parametrd je k dispozici na vyZzadani v zakaznickém servisu,

right solutions. right pastner, Spolednost je certifikovana dle CSN EN IS0 14001 a €SN 150 45001 www.alsglobal.cz




